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DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.0.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55 email: dikutho@wp.pl

NAZWA ZADANIA:

Przebudowa tazienek oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku
Zespotu Szkot Ogolnoksztatcacych w Pacynie ul. Kopycinskiego 5

INWESTOR: Qam_; Wsnvﬁw DATA:
09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7 sierpien
2017r
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
ROZWINIECIE KANALIZACJI SANITARNE] - cz.2 | 1:50/50
OPRACOWAL: UPRAWNIENIA: PODPIS: NR. RYSUNKU:

Zbigniew Cebula | sanitarna

branza

32/00/Wt
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